










CAT 795F

• Dieselelektrisk

• 2,5 MW
Dieselgenerator

• 4,5 MW
Elmotor

8% lutning





Trolley test lane Aitik



Eitech ansvar

• Systemstudie

• Övergripande Systemdesign

• Elsäkerhet/Jordning

• Kontaktledningsdesign

• Kontaktledningsmontage

• Beställarstöd



Elsäkerhet/Jordning

• Brist på styrande standarder

• Järnvägsstandarder



Kontaktledningssystemet

• Höga strömmar

• Stora dimensioner

• Stora fordonsrörelser



ARKTISKT KLIMAT



RAMPUNDERHÅLL



UNDERHÅLL OCH
TILLFÖRLITLIGHET



Gruvplanering



Hur har det gått?

• Boliden presenterar 
projektresultat i sommar

• Sparar 25 l/700 m

• Dieselbesparing motsvarande 
ca 800 bilars årskonsumtion

• Verifierad hastighetsökning
15 km/h -> 30 km/h

• Hög tillgänglighet




