
Säkrad kraftförsörjning ett måste för dagens känsliga samhälle
Mats Hermansson, Coromatic, Critical Power Elfack 2019, Monter B01:20

072-221 66 15, mats.hermansson@coromatic.se

https://www.linkedin.com/in/mats-hermansson-88a8b1b2/

Information classification: Public

mailto:mats.hermansson@coromatic.se
https://www.linkedin.com/in/mats-hermansson-88a8b1b2/


Vår utmaning
Ökat beroende av stabil elkraft motverkas av lokala kapacitetstak i elnätet 

samt extremare väder



Vår vardag…

1000-tals lokala elavbrott i vårt samhälle 

där alternativ kraftsäkring är en 

grundförutsättning för upprätthållande av 

samhällets tjänster.

Kraftlösningar för varierat kraftuttag och 

god miljöhänsyn (reservkraft / UPS, 

mobilitet och batterilager)



Digitaliseringen ökar 
vårt elberoende
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Datakommunikationsberoende
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TÅG FICK UTRYMMAS EFTER STRÖMAVBROTT I SÖDERTÄLJE

STRÖMAVBROTT LEDDE TILL TILLFÄLLIG

MÖRKLÄGGNING FÖR 30 000 I KÖPENHAMN

MISSTÄNKT BRAND I SERVERHALL STOPPAR

NASDAQS HANDEL I NORDEN



Digital 
TRAFIK

3-faldig
ökning av globala datacenters 

IP-trafik de närmaste fem åren

Internet of
THINGS (IoT)

20,8 mdr
uppkopplade enheter

år 2020

Personuppgifts-
SKYDD

Upp till 4 %
av den totala årsomsättningen i böter för 

överträdelser mot EU:s GDPR 2018

Edge
COMPUTING

40 % 
av IoT-data kommer att lagras, 

bearbetas och användas vid 

datornoder nära användarna

Beroendet av 
datacenter ökar

Källa: Cisco Cloud Index Report 2016–2021, Gartner 2017, EU:s dataskyddsreform, IDC 

WW IoT Predictions 2017
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5 års övervakning av 1000 reservelverk 

• kVAser

• Total drifttid > 400 000 timmar

• 8 timmar/avbrott

Nya krav från 2020: 1 resp 4 timmar 

reservtid



UPS – mer än bara reservkraft
Klassificering av UPS enligt EN-6402-3

VFD
Reservkraft – tex nödljus

VI
Stabiliserar utgående spänning

VFI

Bästa skydd för lasten

(AC➔DC➔AC)



Ökad användning av 

elverk  
- Reservkraft 

- Effektbrist 

- Frekvensökning 

- Spänningsökning



Energilager – myt eller verklighet?



Batterilager – energilager?

Effekt 800 kW

Batteritid 20 min

Energi 267 kWh



Mobila elverk– energilager?

Effekt 2112 kW

Inbyggda tankar 6 m3

Drifttid 10 timmar

Energi 21 848 kWh

Förrådstank 20m3

Total drifttid 45 timmar

Total Energi 94 675 kWh



Reservkraftanläggning – effektreserv?

Effekt 12 000 kW

Tankar 500 m3

Drifttid 7 dygn

Energi 2 016 000 kWh



Elverk i storskaliga hybrida system 
Integrerat med lagring och/eller förnybar energi

ON

ON (Rserv)

OFF

EMP



http://les.eon.se/

Elverk i lokala hybrida system 

http://les.eon.se/


Elverk i lokala hybrida system 
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Miljö
Nya krav – EURO V

Katalysator

Partikelfilter

Ad-Blue



Nya bränslen 
ECOPAR 

HVO 

RME 

Dimetyleter

Lignol



Tjänsteföretag och oberoende
systemintegratör

Rådgivning, design, byggnation, service och drift

Nordiska
KUNDER 

~ 4 000

Nordens största
FÖRETAG

50%

Kontor
I NORDEN

17

Antal
MEDARBETARE

~ 500



Summering
Dagens känsliga samhälle måste ha 

en säkrad kraftförsörjning.

Kraftlösningar för varierat kraftuttag 

och god miljöhänsyn finns och 

förbättras kontinuerligt.
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